Panasonic

Installation Instructions
Instrucciones de instalacion
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Ventilating Fan
Extractor de aire
4563 4a 5 5

R E

Bathroom Type slaall ¢ 43 Model No. Jasdlaé,  FV-10EGK1  FV-10EGK112
Bafio completo tipo BEER Nom. de modelo  ZYS%  FV-15EGK1 FV-15EGK112

Thank you very much for choosing Panasonic Ventilating Fan.
Muchas gracias por haber adquiridi el Ventilador Panasonic.
Panasonic 45l da g jal oS jladl o | S5
% 35 1512 F Panasonic i ® 5 -

Please read these instructions carefully before attempting to Install, operate or service the Panasonic
Ventilating Fan.Failure to comply with instructions could result injury and/or property damage. In that
case the product shall not warrant them. Please retain this booklet for future reference.

Par favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de intentar instalar, utilizar o reparar el
Ventilador Panasonic. El no cumplir con las instrucciones podria tener como resultado dafios a
personas y/o a la propiedad. En ese caso el producto no se les garantiza,
Por favor conserve este folleto para futuras consultas.
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SUPPLIED ACCESSORIES 33 9 jall Cilialall

ACCESORIOS INCLUIDOS AKMHE

The following accessories are provided with the ventilating fan in the package. When you unpack, check if the accessories
are all included. if not, please contact your dealer,

Los siguientes accesorios se suministran con el ventilador en el paguete. Cuando abra el paquete, comprobar si
los accesorios estan incluidos. Si no, por favor péngase en contacto con su distribuidor.
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No. Appearance Name and Purpose Quantity
No. Apariencia Nombre y Propsito Cantidad
B\ el a5 aul Al
i B & Z R A& B
Operating Instruction i) Sl | 1
1 @ Manual de Instrucciones EBIERAE
Installation Instruction Sl ol ) 1
Instrucciones de instalacio’ n REAGHREAE
Paper pattern (Corrugated paper for packing)
2 Tipo de papel (papel ondulado para empaquetado) 1
WS (FABMEAEE) (Rumdllycalill o 8a3)5) ol g 5
Plug bolt, for installing the duct sleeve and the pipe hood.
—= Conecte el perno, para la instalacion de la  coaWielas s o jallcopnllcutil ) ula 3
3 manga del conducto y la campana del tubo. iFEEimie, EETIEEHNSES,
Screw, for plug bolt. BYSEN RPN
ommm@ Tornillo, pgragel perno enchufe, BT, E*@B&Jgﬁo ¢4>x20mm 3
Screw, for installing the fan body
4 cnm@ Tornillo, para instalar el cuerpo del ventilador é4x12mm 2
R8T, RERBE, Lo pall paen il 2

SYMBOL INSTRUCTIONS Jsa ) laglas

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS [ 5155 AR

The following instructions should be strictly observed in order to prevent injury to the users and other people or damage
to property.

Las siguientes normas deben ser estrictamente seguidas para evitar dafios personales y materiales,

o all STl yim ya3 5l cpd g (periiusall Llial 30 A shinll A8y 20 Cilaphetll Baadat oy
ABRRAETBMEMANERBELVERREK, FHLETNTRERRSE.
B The degrees of injury or damage that can be occurred when the instructions are ignored and if the product is not

used properly have been classified and described by the following indications.

Los posibles dafios provocados por ignorar estas instrucciones y por u ilizar el aparato inadecuadamente han sido
clasificados y descritos en las siguientes indicaciones.
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Warning Those things shown in this column indicate that there is possibility of
; causing death or serve injury.
Advertencia o ] o .
Nl Esta sefial indica que existe laposibilidad de provocar dafios severos o incluso la muerte.
{;% 3 lad Alaa) B 515U ) 8 canall L) Y 3 panll 130 iR gl gl el

AEFHRTHNES “AHRERABEGHET” .

Caution Those things shown in this column indicate that there is possibilty of
Precaucion causing injury to the users or damage.
= Esta sefial indica que existe la posibilidad de causar dafios al usuario.
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SYMBOL INSTRUCTIONS (CONTINUED) (&) Jsel laglas

N

( é Warning o3
/ L Advertencia =&

g This product must be properly and reliably o Use this product at the rated voltage and frequency
grounded.

> > Use este producto con el voltaje y la frecuencia
fiablemente a una toma de tierra. especoficadas en la placa.
3 JC2 mtiall 138 aia g any
Bions pa S gl gy oy Al e cpnanall 9 il 2l ill 5 fiasa e il 138 pk50]
AERIBHER, IiTeiEi,
1REREERE_EAERTE BB FIRRERAE R,
Must not disassemble the unit for reconstruction.
® It may cause fire or electric shock.

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS (CONTINUACION)

B Types of instructions that should be observed have been classified and described by the following pictorial symbols.
Los tipos de instrucciones que deben ser tenidos en cuenta han sido clasificados y descritos con los siguientes
simbolos gréficos. A0y gl gl I (g oY) i ) sl 1 s 5 s
HHENETHABEE, BTIRRETHE REE.

EEEICE))

This symbol indicates the item is "PROHIBITED" to do.
® Este simbolo indica una accién que esta “PROHIBIDA” .

RS RTA S WA Fashad S B B o 3o S A
R RGT Ay TR

This symbol indicates the "COMPULSORY" item that must be followed without failure,
o Este simbolo indica que la accién es “OBLIGATORIA” y debe ser estrictamente seguida.
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INSTALLATION SAFETY INSTRUCTIONS il dalad) Sl ceulalis )

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE SEGURIDAD REIEER

N

indicated on the name plate.
Este producto debe conectarse adecuada y

No debe desmontar |la unidad para la reconstruccioén,
Puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica,
Al S Lt ) B a3 503 5 LS 5 8ake il o B ) LSS e g
FILIRFAE REITHOE.

BREBHAE. BE

( Caution i

s

N

Prohibit to install this fan where it could be directly exposed
to water or excess vapor,

0 This fan can be mounted in outside walls from inside debe ser reforzado para que sea lo suficientemente fuerte.
of room.

P
L Precaucion AE J \

No instale esta unidad donde pudiera exponer se a
salpicaduras directas de agua o exceso de vapor,

A0 A gl el lgia pas Al GSLEYT Ay pall 038 S 5 sy

HERREBREERDVOKHBNER, KNBE M,
AREESIRERMME. |

Product must be install on to the wall which is enough
strong, if the wall is not enough strong it must be
reinforced for it to be strong enough.
El producto debe estar instalar en la pared que es suficiente
fuerte, si la pared no es lo suficientemente fuerte como

st Bilall IS 13 A 4 Ly e laila e oetiall S ey
Este abanico puede montarse en una pared que dé al Nl daie 35 e 20 ALK 4 Las (e
exterior,desde el interior del salén. - _
20 0o gl g o %%ggg?ﬁ;mmmﬁ' mRHEEROEE,
- WNRETEELT
ZIRRES AT AR EETE I R AP BRZR .




INSTALLATION SAFTY INSTRUCTIONS (COUNTINUED) (asti) casdiills dalal) Sl cilabs )

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE SEGURIDAD (CONTINUACION) REIREHE (8)

( Caution 4ni )
/ L Precaucion AE J \
® Prohibit to install this fan near cooking equipment. o Be sure to provide an appropriate opening
Prohibir a instalar este ventilador cerca de los for air intake.
equipos de cocina. Aseglirese de proporcionar una manera apropiada
ol Slama o il s g all 038 S 5 Hlaay de abrir para la toma de aire.
BUEBALEABEEZAREBLS. Andll Aail Calia Mita i 8 e (a )yl

REBAARESERD.

Do not install this product in places Do not install this product in Install this product securely.
® with excessive oil fume. ® places with excessive steam. 0 Instale este producto de

No instale este producto en lugares No instale este producto en forma segura.

con vapores de aceite excesivo, lugares con vapor de agua excesiva. Sl gl 138 Syt o8
Aaaal gad an 55 8L B il 138 S 5 Y S la L an 5 SUT A einall 13 oS 5 Y FEINREE
2 REEHIER S WIGFR B R IBZHIERT iy ~
\\j »

Reglamento relativo a la instalacién local requisito debe cumplirse.
Aglaal) cilalaially Aalaiall capl) adai ol yiad Cany
IR EMEMETEER

0 Installation regulation concerning local requirement should be fulfilled.

This fan must be installed by qualified technician. Otherwise, it is possible to drop down.
Este ventilador debera ser instalado por un técnico calificado.

A8 SV 5 (panadia G 08 (e da g pall 03 S S Gang
It | SHE ABE F B Tl A Bt 17RE T UFERAER 2

0 Use a device for disconnection from the supply, Which havmg a contact separation of at least 3mm in all poles

(switch), which must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the local electrical wiring rules.
Use un conector a la toma de corriente que tenga una separacion de al menos 3 mm en todos los polos del
interruptor,y que debe ser insertado en el circuito siguiendo las normativas locales sobre cableado eléctrico.
&5 A e 0585 A el mitliall a8 e 3 (e JB Y Juall daad e (g siag U (e Juad e padiul
Al A eI YT 1) 55 2 681 W 5 il Y
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This fan should be installed so that the blades are more than 2.3m above the floor.
Malaysia market : This fan should be installed so that the blades are more than 2.5m above the floor.

La superficie inferior de este ventilador debe quedar a mas de 2.3 m de altura del suelo una vez instalado.
Mercado de Malasia: La superficie inferior de este ventilador debe quedar a mas de 2.5 m de altura del suelo una

vez instalado. . . . .
2 instal Ana )V Ge e ¥,V Al da Cusg da g el 038 (S i cany
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INSTALLATION SAFTY INSTRUCTIONS (COUNTINUED) (x5 coasily sl dadlad) sl

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE SEGURIDAD (CONT INUACION) REETERIE(E)
[ Caution s
L A Precaucion FE= J \

Precautions must be taken to avoid the back-flow of gases into the room from the open-flue of gas or other
fuel-burning appliances,

Se deberan tomar precauciones para evitar el reflujo de gases en |a habitacién desde el abierto de combustién
de gas o de otros aparatos de combustion,

AV AN a8 el U8 (e ol s gl LI Assae JDA e d8 el )l kel Sl il sl A Gang
SFRE R AT FARY OB S EL h BB A RR BBl RAE A BB 8
Do not Install the power switch in the bathroom.
No instalar el interruptor de encendido en el bafio.
plaadl (g 3 Sl Flkall S a8 Y
RIEETRHMREEAER
® Do not Install the ventilating fan outside of the window or the wall,

No instale el ventilador exterior de la ventana o la pared.

Auilall 1 838 o S Ty gl Ay pe S i 45 Y
Bt R R RE T8 P oEEEN
This fan should be installed so that the metal parts of the product and mounting screw do not contact any
metallic members in the wall, such as metal laths, wire laths and metal plate. it is possible to cause fire
harzards in case of leak,
Este ventilador debe instalarse de forma que las partes metédlicas del producto y el tornillo de montaje no
en contacto con cualquiera miembros metélico en la pared, tales como chapas de metal, placas metadlicas y una
placa metélica. es posible provocar un incendio harzards en caso de fuga.

OS2l Jia bilall g ana o Jal (ol catil) 2) 5 s miiall Liaeall o) 3o Guadls Y Cunyda g pall 038 (S i ang
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® Prohibit to install this fan in the cooking hood.

Prohibir para instalar este ventilador en la campana de cocina.
et e pllae dda g pall a5 jhay
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PARTS NAME AND DIMENSIONS aedal) el g ¢ lawd

PIEZAS DE NOMBRE Y DIMENSIONES 2B R R
Fan  i,,4] Terminal Terminalbox  Fan body Duct spinner, Hood base, Pipe hood
Vent i lador BL53 I?g;ge Caﬁ)cie’bqrnes Fi” )c‘lJJ\erpo Conducto spinner,Campana baseTuberia campana
w ‘fi‘-u J__P“‘; t.—l)‘ilx'\c—\.kb Aa,).ll,...;sgc_lj‘l._.,.ﬂ\\__.)pqu.
o AT ERE  amEam NGRS, W, ER
fi | ‘ Duct spinner
! _ o Pipe hood Conducto spinner
< | :.____ o Tubg;‘ial‘campana /:\é)fﬂls,:)_;iid-‘?-h
: SEotdiens T NAEES
; \ mm 17"
——" | 71 R S
B Louver [39) | O ‘ _H
Soci Sl ReJ{!}a dg R % Hood base
uct sleeve ventilacion
Conducto manga Ll A \\(ia;mrj?a ba::u.
PRy @ﬁﬁ | H | 83 m’ﬁ*&‘““
FEES Installation hole 6xC . Sm ,
AEEE | ) ificio do. instalac,on GxC . Installation hole ¢5 Unit : mm
HXC S ji dadd Orificio de instalacion @5 Unidad: mm
BT 6xC D5 it e 330
LRI b5 BAL: mm
‘ Model o pal
— " T - Modelo Bt | A| B C D[ E F G| H |
N oEeK . |176]170] 9.3 [177 250 [220{ 107 | 99 [120
Installation hole 6 ' ' FV-15EGK1

D6 S it

R 66 5



PARTS NAME AND DIMENSIONS (CONTINUED) (2b5) pdal) el 5 Ll

PIEZAS DE NOMBRE Y DIMENSIONS(CONTINUACION) BHRBRRT (E)

Outside . ;"P[e hood Unit : mm
En el exterior uber i'ca‘upp.ana Unidad: mm
PG RPN L — ‘v');“““ e Baa )

=5 BE B4 mm
Hood base
————_ Campana base

‘ Aoy pall auasacd
Duct spinner  EEik
Conducto spinner,
L pqll gl Calaia
NEERD
Wall
Conducto manga Pared
U..;J-Lill ‘__-,_AS'\ Lila
RNEERE ]
Louver  Fan body
Rejilla de Fan cuerpo
ventilacion s ee
Ll BMEBEERE
BRE

Bathroom side
Lado del cuarto de bafio
plaall dd e Caila

el

HOW TO INSTALL
MANER DE HACER LA INSTALACION

Wall installation Lilall e S il
Instalacion en pared 1 T isEE ZeaE

1.Making a hole and duct sleeve installation PN EN 90 S 5 g Aat jgad ]
1.Haga un agujero e instale la canaleta 1.8F—@R, BEREER

1-1 | Make appropriate hole in the wall for ducting.

Realice correctamente un agujero en la pared Note : Itis noted that the wall does not collapse when making hole.

para la conduccion Do not install on the bumpy or rotten wall.
) (S il lailal) 8 Aplie Gt ulaaly 8 Nota: Aseglrese de que la pared no sufre dafios cuando se perfora.
TE | B8 382 o\ TLTR zlo realllce la instalacion en una pared en mal estado o
esigual. Aatill Saa) sie ailall Ll ase Aaadle iy Al

e sl el kil Jle S LB Y

m Position of hole. : Louver |. o _
Posicion del agu] Bahtroom side | WONEL 535 ¢ 15 L BE RS RS A AAIORIE, R R TR T b
osicion del agujero | |ado del cuarto de |cJ!11@ @ -
ol s bafio ventilacién FE R
Pl e plaall e Caila | 4, gl damd
ALAALE. B ERW _
Paper pattern I OUtS.Ide En el exterior
(Corrugated paper for packing) e =5
- ko) ||| e o
. papel onaulaao para empaqueta 0
Agujfro- (Rl 5 Caslall (s 4ie BU3) BN E 58 Caperuza ;iara tuber fas
3 - § [Erpe ] et
e (EBEaR) | et
— =g = )y
| _ e/
] Unidad: mm '7 2
~ 2 JURTINN Cut A L
NE BRI mm /) Corte
Wall thickness - o
Model s sall Grosor de la ¢ /
Je A B |pared yy yu.. = )
Modelo BUSR - Draw hole line |
HH/E Dibuje la linea del
FV-10EGK1/ FV-10EGK 112 | 1355 | >125 100~150 agujero >50mm
FV-15EGK1/ FV-15EGK 112 | 18045 | >150 Al i )l

HHETLR I




HOW TO INSTALL (CONTINUED )

MANER DE HACER LA INSTALACION (CONTINUACION)

(&) Sl das

A% (|)

1-2 | Insert the duct sleeve into the hole.
‘ Inserte la canaleta del conducto en el agujero.
Al g el Gl i
HEERBAILP

Duct sleeve
Canaleta del
conducto

N Ppe

NEEMR

1-4 | Drill holes for plug bolt,

Efectie las perforaciones para el perno de enchufe.
el s il e
B SRR ALY

|
[

¢ 6,depth: 35mm

¢ 6, profundidad:35mm
35 3= <06

¢ 6,%&% :35mm

Note:" ¢ UP"mark is setted the upper side.
IPX4 approval is based on installing this
position.

Nota: “{¥ UP” indica la parte superior. La aprobacion
IPX4 se basa en la instalaci6n en esta
posicion.
sl cilal) e dade "UP" Aadle Aaade

a1 o i e s PX4

EE o R UPEENEMIREET £,

IPX4EAEE B T LR R iR g,
———d—
Duct sleeve
Canaleta del —
conducto
A i
NEER

1-5 | Screws the duct sleeve to the wall using two screws

1-6 | Seal with caulking around the duct sleeve.
| Cierre con calafateado alrededor de la canaleta.
e DA e a3l ey il Al o
ARG RETFREER B EtTHs
Duct sleeve
/Canaleta del conducto
JPENEN QPR
- KRR
~_ Caulking
Calafateado
Gsadll s
BRpR

and plug bolt.

Atornille la canaleta del conducto en la pared,

utilizando dos tornillos y el perno de enchufe.
Sy Ot plaaiuy bilall e o Al Gyl o8

AREEER R NEER R e Fi L

Plug bolt
(Accessories)

Perno de enchufe
(accesorio)

Note :
Nota:

Use accessory plug bolt and screw.

utilice un perno de enchufe y
tornillo accesorios.

clu!h Cialall \f‘.-')-'h) oAl PR REG'H

(Shialall) s AR SRR SRARFNIRKER .
42 () | Duct sleeve

Canaleta del conducto
NPT

NEER

#4X20mm screw
for plug bolt
(Accessories)

@ 4X20 mm para la canaleta

del conducto (accesoria)

1-7 | Detach the louver.

Separe la rejilla de LoHver
ventilacion, ReJ{!Ia dg
ventilacién

pasoans, g

TR i R

2. Power cord connection

2.Conexion de los cables de alimentacioén

de cableado eléctrico o cableado fijo

Connect the power cord to the terminal according to wiring diagram and the local electrical wiring rules of fixed wiring.
Conecte los cables de alimentacion a los bornes conforme al diagrama del cableado y las normas locales en materia

Al S gl Aglaall A0 5Kl NN e 5 20 48 5 ran sl JSNN S  peiial) oyl A8 Sl Jaaan 53 o8
REERRAEENENTREFERPHMTEEERNRE, FTRREEDHTREP

D5 (B34S 5T 4a 4X20 £
(eialall)
#4X20mmiR
STHA MR ()

Handle
Manivela

u.n.:.'u

mF

) @l Jsa 53 2
2 Wi




HOW TO INSTALL ( CONTINUED ) () S A RS (o) cuS il i

MANER DE HACER LA INSTALACION (CONTINUCION) REHE (K)

2-1 | Open the wiring cover and take off the cord clip.
Abra la cubierta del cableado y quite la prinza del cordén umbilical.

HREeE, I FEEs S S 315 NI ol i)

Terminal box Raise the terminal for easy connecting.
Caja de bornes Wiring cover Cord clip Levante la terminal para la conexion facil.
Bk Gaia Cubierta del cableado Cordon clip s Jaa 3 G jlall d )
BEEE GO elae Sl alida

2-2 | Connect the power cord according to the wiring diagram.
It must be connected with earth wire.(15-20mm longer than other lead wires.)
Replace the cord clip and the wiring cover .Secure with the cord clip and screw provided.
Conecte el cable de alimentacion de acuerdo al diagrama de cableado.

Debe estar conectado con cable de tierra. (15-20mm mas largo que los cables conductores de otros.)
Vuelva a colocar el clip de cable y el cableado de la tapa.

Segura con el clip del cable y el tornillo provisto. LY ladaaal 68 48U ellu Juaa g3 o8
. . SAY palea S (e (020215 2 U shal) a1 el Siata o &5 o) o
RRESEIE BRI, sl ol s L) i a5y 356 AINY) el y L) tladia Jagind

DIEEIR, (LEHMERR15-20mm)
REBRIAEIRES, WARINEL

Note : In order to avoid the dangers, it must be connected by qualified technician.

Nota: Con el fin de aroid los peligros, debe ser conectado por un técnico aualificado.
anadie S U (e ledas ) ang ¢ LY uiatl idlaadle

AR BTERRERN, HRIENBEREEASTH .

Connect wiring

Conecte el cableado Screw for fixing cord clip Power cord treatment
B =, Tornillo para fijar el cable clip Poder tratamiento cable
ﬂr)'f,e ETEIE B Power cord BIRRRE

- %, Cable de.
%¥\ L N >)’> Spring plate al ')'gglnﬁic'b" 15~ 20mm  35mm
/ / Prlmaver(ﬁ‘zl_\a)lplaca i 6mm

,6mm/=|:
T ]

Copper wire .
Alambre de cobre ]Eiirﬁ-]ale;f (\:/;g?e Power cord 5
ol el doer e € (227IEC53 3%0.75mm)
' Cord clip iR o~V paba i dlle Cable de alimentacion
Grounding  Cordén clip Power cord _ HiR (2271EC53 3x0. 75m”)
Toma de tierra alyi@z. Cable de alimentacion — - - L
o - Sl s Itis required to use terminal 229 7ECES
HEith =iEs (Not included) that complies IEC 60998. X (e )
Note : Don't loosen these screws. Se requiere el uso de terminales Al
nota: No afloje los tornillos. (no incluido) que cumpla 1EC 60998. 2271ECS3 350, 75 )
— 3 A 5 Y Akadle [EC 60998. A 5 (Gale 1) i sk plaiial Can
AR YIS SRR BEEARFA [EC60998 MIBHRHHTEE ( B20H )




HOW TO INSTALL ( CONTINUED ) (&) S sl das

MANER DE HACER LA INSTALACION (CONTINUCION) REHE(K)

B Make sure all connections are fastened
firmly after wiring is finished.
Aseglirese de que todas las conexiones se
sujetan firmemente tras el cableado esta

terminado, Wiring diagram DOUBLE POLE
YD 24 G oLV 3as Ea gill azan plSa) (e 2S SWITCH
= e B E e THERMAL FUSE —
ERRS R AR R R HE P ENEE (INMOTOR) wiime [ 1 | (NOT INCLUDED)
= o+ -+ 71—+t
134°C | L~
BLACK N
M The all connections should be BLACK_O__ T Tt—N
accommodated in a suitable compartment. CAPACITOR™ | @
Las conexiones de todos deben ser alojados en un RED O+ 1 1
compartimiento adecuado. L =
seulia s (A Sl il e Cladial g
A B N WA SRR Py VELLOW/GREEN

B Use a device for disconnection from the supply, which having a contact separation of at least 3mm in all poles
(switch),which must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the local electrical wiring rules.

Use un dispositivo de desconexion del suministro, y que tengan una separacion de contacto de al menos 3 mm
en todos los polos(Interruptor), que deben incorporarse en el cableado fijo, de conformidad con las normas
de cableado eléctrico local. ) . . . .
&5 A laase 058y 5 Al Sl miliall pan (A pa 3 e Ji YV Jluall duad e 5 58y Sl e duad Sl padial
Al A 5 LY a5 8 2 il Gy call) LY

AREE, QARRENTRERMAE, EECERIREPREEBTRENNT 3mmHLEEHEE

2-3 | Wiring the power cord shown in the picture, 5 sall e L 28l AL A8

Cableado del cable de alimentacion se muestra  ERIGIERUIEFTT.
en la imagen.

FV-10EGK1 FV-10EGK112 FV-15EGK1 FV-15EGK112  Power cord

Power cord g?ti)r!l:nggc ion
Cable de alimentacion Ll
BECIRS 2 .

Wiring power Wiring power
cord shown cord shown
in the picture. ~in the picture.
Cableado del cable de alimentacion se

alimentacion se muestra muestra
en la imagen. en la imagen. .
Bosmall e Aina ) Jas I Sl Je L Sl Jaa I
ERTRRNEFRT. R E AR EPATR.
3. Fan body installation s g yall aua Cui 3
3. Instalacion del ventilador de cuerpo 3. RS AR
3-1 | Screw the fan body to the duct sleeve. UP mark
Atornille el cuerpo del ventilador UP marca Duct sleeve
en la manga del conducto. Conducto manga

a> A Gl e (o8 s g sl paen ity 8 Fan body @Vglggg&l
ARSI RABAEEEENERR Fan cuerpo —
Aoyl pun
Note : Make sure that use screw to fix the fan body. R mApe
It may cause drop the fan body.

Nota: Aseglrese de que el uso del tornillo ®4X12mm screw .- ' ‘ I~
para fijar el cuerpo del ventilador, (Accessories) -] 2
Puede causar una caida del cuerpo del

ventilador. @4X12mm tornillo v
8 Ay el paen ) 2 5 pladial e oSl A (AccesorIQS) . —
Aoy yall o g b sy Y pie iy P QX122 >4 o I}
HE . RRERARGETRTRAR, ¢ 4x12mn(1?m ) y ‘4%ﬁ
SRR SR ERERRE, i

()




HOW TO INSTALL ( CONTINUED )

MANER DE HACER LA INSTALACION

(CONTINUCION)

(&) S A4S
REHE (E)

3-2 | Install the louver

Instale la rejilla

de ventilacion
Apeill dati aS 5

RELERE

Louver holes
Orificios de la rejilla
de ventilacion

A gl il

BRETL

Sal

Rejilla de
ventilacion
A gl Aa

ERE

4.Pipe hood installation(From outside wall)
4. Instalacion de la caperuza para tuberias (desde
(D Put these notches together. ¥4 ERMEER,

Coloque estas muescas juntas,
oandl Lpiany e il a3 S 8

Note : Fit the duct spinner into the

hood base when it come off,
Nota: ajuste el spinner de conductos en
la base para la caperuza cuando
se desprenda.

sae\8 e & il gl Caliie Janal t2aad
LA die Aoy all e
FEBTERNESERRER
FENREFEM.

BHood basle Dgc_t spinger n Spinner de conductos
ase para la pinner de H a 4 sl sl Calaia
_ caperuza conductos Bags? paraS?a 9‘:3 ol
Ao all puan 32018 a4l h._,)_}j‘_;],_:,;‘ caperuza @iy NEER
BEIR NEED Ayl g 308

Projection

Notches @ Screw the duct spinner from out side wall.

Duct spinner

ientes

Louver Gilla
Rejilla de H
Hook ventilacion ™
Gancho L gl dasd \
(RN HRE
9

(o2 kel 30) o8 ol S 5 4
el exterior dlea pared) 4EBERRYE (EHE)

(rotation in clockwise)

Atornille la canaleta del conducto desde

la pared exterior (rotacion segun las

agujas del reloj).

Al Lilall e (8 % sl ol Ciliia Couliy 8 2
(eld) o ie (&e)

RENLUBERF S A B EEEETEE,

Muescas

Duct spinner
Spinner de conductos
g el O gl Calaia

NEER

4-2 | Make sure that the hood base position is horizontal, . 4s s el pus 5228 g5 o g 356

Aseglrese de que la base para la caperuza se encuentra FRESERBT KT ARE.
en posicion horizontal.
Note:"& UP"mark is setted the upper side.
Nota:“ 4+ UP” marca indica la parte superior.
skl sl e dide "UPY Adle ilaadle UP mark
SEREE" 0 UP' SRR ET 5. ’ff’:?a;"’
A
IPX4 EAEE AT & 4E iR AE, @izt Hood base
| Base para la
caperuza
Lie a s pall anen 32cld
° EEIR
A4 Adjust the hood base to be horizontal
__/ El ajuste de |a base para la caperuza
—_ = = - debe ser horizontal
— (il gy o da g yall i Bacl lasial
| R E SRR T KTARAE,
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HOW TO INSTALL ( CONTINUED )
MANER DE HACER LA INSTALACION

(1) S 5l 4

(CONTINUCION)

w&EHE (H)

4-3 | Drill hole for plug bolt.
Efectue las perforaciones para el perno de enchufe.
,),,‘L-L.S\ \_\_AS):JX.\::! \,\3\

el TR FRRO LT G

¢ 6, depth:35mm

@ 6, profundidad:35mm
#3513 < D6

¢ 6, AE :35mm

Perno de enchufe

4-4 | Insert the plug bolt into the hole.

Inserte el perno de enchufe en el orificio.
ol A el Jao
AR IR R A FLT o

Note : When installing,be careful not to hit the
hood base.Use accessory pulg bolt.

Nota: Durante la instalacién, tenga cuidado de no
golpear la base para la caperuza. Use el perno
de enchufe accesorio.
sacl i ate e e el caS i) sie tdlaadl

iy Galdll ) plal) aaiindd Aa g yal) g

AR BEN, VDR EITHE SR

f Hood base
Base para la caperuza
Aoy all auen B2cd

Plug bolt
(Accessories)

(Accesorios)
sl
(ciialall)

e ()

4-5 | Hang and fix pipe hood.
Sostenga y ajuste la base para la caperuza,
oY) ella Caplly Galaly o8

REEE,

(@ Hang the pipe hood into the hook.

Coloque la base para la caperuza en el gancho.
citladll Jals o) ellag cudi g o8

e EHETEEREN E,
Hook Pipe hood
Gancho Tuber fa campana

Y etz

Hood base
Base para Ia caperuza
3.;,)4“ peveN A

EER

@ Push side of the pipe hood to fit surely.
Apriete la caperuza para tuberias a fin
de que el ajuste sea firme

A SlSa) pe ST G i) el Caila adl

WEMARRERR, URRHTESHRAEER.

1l
|

Pipe hood

Tuber(a camx_)ana\> .
i) ez e A

L= F,4l( '\‘!/

@ Fit the pipe hood into the hood base.

Cologue la caperuza para tuberias en la
base para la caperuza.

Ao el w3208 Jals o5 plae Janay o
HEEHAESR,

Pipe hood
Tuberia campana
\—l)-ux" c.Uné

BE

—

Hood base
Base para la caperuza
:L:))All HSJLG

"




HOW TO INSTALL (CONTINUED )

(&Y) S 5l s

MANER DE HACER LA INSTALACION (CONTINUACION) =HHE (])

4-6 |Screw the pipe hood to the wall
around the pipe hood.
Atornille la caperuza para tuber
de la pared con calafateado alre
caperuza.
a4l plSaly By Lilall e (2 pu

Pipe hood
Tuberia campana

=

seal with caulking

fas al sellado
dor de dicha

i) el ity 3
A il 54

FEFRSRAAEE B S AR ZHEEEETRH,

\—1)4-&1 elas _

Note

Nota:

AR

. Make sure that use accessory screw to fix
the pipe hood. It may cause drop the pipe hood.
aseglrese de que usa un tornillo accesorio para
fijar la caperuza de la tuberfa.Podria caerse el
cuerpo del ventilador,
s elg Caplt) peinally Ddalal) 21l pladiued (pe 3B Alaade
25 aan i g ) Gl oY) e ga
R RMREEEE,
FHITEEEMES RE.

Caulking

Calafateado
Gaddl s

X2

b 4X20mm screw for plug bolt (Accessories)

@ 4X20mm para la canaleta del conducto (accesoria)
(Cilaaldll) , pall saD 4/20 £ 2

@ 4X20mm SRIEBALRAE (B4

Ceiling installation
Instalacién en cielo raso

Gl e (S 3
BRTXIERRE

-
This fan exhausts into the ceiling.

tBEBATRXRTER R

coneccidn en el cielo raso.

Caution 4l
Precaucion TE

Este extractor de aire expulsa el aire dentro del cielo raso
il Jals o sgl 3G R g yall o34

Install this fan so that exhaust air doesn’t blow to the other equipment, cord and wiring connection in ceiling.

Instale este extractor de aire de manera que no le eche el aire a los otros equipos, cordén y el alambrado de
il 3 Jaaa gl W35 JaadlS (5 AN Sagatl) ) J e 5 (g ditnal) o gl i Ay Hlas da g yall 038 S Sy o8

BB SEBRRERERERD HERBNEEBIR, BREERMHA

1. Make a hole and wooden frame.

Lasda | el L sl 1

1.Haga un hoyo y un marco de madera

il Ludia L G

FEXRTEAR LREEE AN

Ceiling que
Cielo raso Agu{?ro
KIEHR

_——”’———”‘----“‘*~

B

1-1 | Make appropriate hole in the ceiling
Haga un hoyo apropiado en el cielo raso

1. BHEFLTFIAHELR

Louver
Rejilla de
ventilacion ]
F R Unit: mm
: Unidad: mm
AR P
B mm
Model oo sl
DA B

:\-Iyl) FV-10EGK1/ FV-10EGK1:2 | 13545 | >125

Modelo RISk

FV-15EGK1/ FV-15EGK1:2 | 18045 | >150

12




HOW TO INSTALL (CONTINUED )

(&) S il Aas

MANER DE HACER LA INSTALACION (CONTINUACION) A% (18)

| 1-2 |Build a wooden frame horizontally from the wooden keel.

Construya un marco de madera horizontal desde la quilla de madera Hole
Aguial) Aia jlall (e E3a) ;')i" Ay play Ll ) jlda) il Agujero
EXTEARNAR R LA THBERAIESR &

Wooden keel
quilla de madera
AMGER B
Ceiling 30mm
Cielo raso
i)
N7 - Model Jaasdl) c 5 2 [30mm
Wooden Frame Modelo RS Z
marco de madera FE—
PER N FV-10EGK1/ FV-10EGK 112 177 | >250 D
AAEZE FV-15EGK1/ FV-15EGK 112 221 >300

1-3 | Insert the duct sleeve into the hole and install duct spinner and pipe hood.
| Introduzca la manga del ducto dentro del hoyo e instale el hilador del ducto y la capucha del tubo
s Ui o 2 gl (o gl Caliia (i a8 3 R Jal Sl s 3

HAREREALT, AREANEEEHNES,

Screw the duct sleeve to the ceiling using two screws,

Atornille la manga del ducto a el cielo raso usando dos

Duct sleeve
Conducto manga

RS EN PPV

tornillos.
64X20mm screw
for plug bolt
(Accessories)

Op 3 Jlasiady Giltaally o Sl G l) Caply o8
AREEEE AN EEREERRIER L.

®4X20 mm para la canaleta
del conducto (accesoria)
Al s 4/20 &
(<aalall)
¢ 4X20mmiR
STHREARE (PP

% Install the duct spinner and pipe hood

in accordance with the page 10-11

X% Instale el hilador del ducto y la
capucha del tubo de acuerdo con la

; pagina 10~11.
Tu:elfrea r1c(:n(1)pc:ma A T
PR 11510 ofinieall Gy oyt
e 011 H AR N
e NEEBHHNESETRE,
Ceiling Duct spinner / Conducto spinner,
Cielo raso

el
RTEMR

=

Ll el Gilate / NEER

Duct sleeve / Conducto manga
Al ey / AEER

marco de madera
i )
ARHEZR

1-4 | Detach the louver.

Separe la rejilla de ventilacion.
. A el Aa i, o
3 BRI STE
Louver

Rejilla de
ventilacion

4 pedll Aasd

i R

(

Handle
Manivela

£F

2. Fan body installation

bl @l Jua g 2

2. Instalacion del ventilador de cuerpo

2-1 | Connect the power cord in accordance with page 7-9.

2 BEBARRE

Conecte el cable de alimentacién de acuerdo con las péginas 7 - 9.

Y pfinioall Ui y 28U Gl Juua 33 o8
RIR7-9OR AR S R T RIRIRE R,
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HOW TO INSTALL ( CONTINUED )

MANER DE HACER LA INSTALACION

2-2 | Screw the fan body to the duct sleeve.

Atornille el cuerpo del ventilador
en la manga del conducto.

> AN Q) e 2 Aa g sl g iy o
AR LR RABEERRNEER

Note : Make sure that use screw to fix the fan body.
It may cause drop the fan body.

Nota: Asegurese de que el uso del tornillo
para fijar el cuerpo del ventilador.

Puede causar una caida del cuerpo del
ventilador,

Ao el paea a2 ) plasiud (e 26 Al
g pall do s (3 Gy Bl IV e oy S
AE . BRERAEBHMETREREAR,

(&) S il 4
(CONT INUCION) REHE(E)
UP mark Duct sleeve
Fan body UP marca Conducto manga
Fan ;L}J\erpo UP idle o s
Aol BN TE
AR PEEE

®4X12mm screw
(Accessories)

@4X12mm tornillo
(Accesorios)
e 0 AX12 42 5
(laalall)
d4X12mm 2k
(BRH4)

FRIFTREESEEBRRRABRE.

2-3 | Install the louver Hook
Instale la rejilla Gancho
de ventilacion Glls

A sl Aad iy 3 44
SRR Projection
Salientes
L)

Louver holes

Orificios de la rejilla/
de ventilacioén

% el cdaid

BRETL

Louver

R
RS

Rejilla de
ventilacion

Hook

Gancho
allad

Louver

Rejilla de
ventilacion

Ll 1a

ERE

14
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