
1. Touch any one of the switches.
※Touch       when the ventilator is operating (the Power LED is lighting), 
    the ventilator stops operating.

2. Touch and hold      untill the display changes.

Type1

Type2

※If the display turns off, it's Type1; if the display is dim, it's Type2.

Determine the type

(3 seconds or longer)

(3 seconds or longer)



ประเภท 1

ประเภท 2

ระบปุระเภท

แตะ    คา้งไวจ้นกระทั�งจอแสดงเปลี�ยน

แตะสวติชต์วัใดตวัหนึ�ง

หากจอแสดงดบั หมายถึงประเภท 1; หากจอแสดงหรีล่ง หมายถึงประเภท 2



※Nếu màn hình tắt thì đó là Loại 1; nếu màn hình mờ thì đó là Loại 2.

Loại 1

Loại 2

(từ 3 giây trở lên)

(từ 3 giây trở lên)

Xác định loại

1. Chạm vào bất kỳ công tắc nào trong các công tắc.
※Chạm vào       khi quạt thông gió đang vận hành (Đèn LED nguồn sáng), 
    quạt thông gió sẽ ngừng vận hành.

2. Chạm vào và giữ      cho đến khi màn hình thay đổi.



Tipe 1

Tipe 2

(3 detik atau lebih)

(3 detik atau lebih)

2. Sentuh dan tahan      sampai layar berubah.

Tentukan tipe

※Tipe 1 jika layar mati; Tipe 2 jika layar meredup. 

1. Sentuh sembarang sakelar.
※Sentuh      ketika ventilator beroperasi (LED Daya menyala), 
    ventilator akan berhenti beroperasi.


